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平成２２・２３年度アスベスト浮遊量調査結果

測定日 （本／Ｌ） 測定日 （本／Ｌ）

基礎臨床研究棟 実験室他 クリソタイル0.86％ 0.15未満 0.15未満

大学院研究棟 実験室他 クリソタイル0.64％ 0.15未満 0.15未満

大学会館 階段室等 クリソタイル0.1％≦ 0.15未満 0.15未満
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H23.2.21天井

使用箇所 アスベスト含有量
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