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EXP稼働部

EPS FL±0

2.4m

有効

多目的

便所

PS

多目的

監視室

PSG検査1

PSG検査2

前室
IC

IC

有効2.4m

廃棄庫

USWC

USWC

ｽﾀｯﾌWC

ｽﾀｯﾌWC

有効
2.1m

PS

免震EXP.J

便所

PS

便所便所

PS PS

便所便所

PS PS

便所

1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B

DS

（重症）（重症）（重症）（重症）（重症）

デイルームプレイルーム

1B 1B

便所

ＥＶ
寝台

ＥＶ
非常用

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

EPS

器材

屋外
避難

階段

附室

ＥＶ
非常用

空調

機械

透析室
10B

当直室

当直室

DS

（感染）

ｼｬﾜｰ室

WCWC
SW SW

廊下

（無菌）（無菌）

ﾘﾈﾝ庫

個室

ｽﾀｯﾌ
ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾀｯﾌ休憩

前室 前室

PS
汚物

PS

4B4B

便所

1B

便所

1B

便所

1B

便所

1B

便所

1B

便所

1B

PS PS

1B

US
WC

1B
（感染）

WC
US

前室前室
PS PS PS

師長

処置室

観察室

スタッフ

ステーション

SW
WC

SW
WC

SW
WC

PS
WC

汚物処理 WC

倉庫

ﾐﾙｸ室

廊下

説明

沐浴室

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

US

脱衣
ﾘﾈﾝ

廃棄

透析
機械

倉庫

EPS

PS

脱

機械

空調

便所

PS

医員
室

自学
自習EPS

洗濯

PS

ﾘﾈﾝ

ｶﾝﾌｧ
ﾚﾝｽ

ス
タ
ッ
フ
廊
下

倉庫 準備
倉庫

ＥＶ

廊下

ＥＶ
乗用

ＥＶ
乗用ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

透析部

計

4B× 2＝ 8

（無菌）1B× 2＝ 2
1B×18＝18

28

一般病棟

共通

小児

寝台

附室

渡り廊下

屋内

避難

階段

257

３階平面図
A3：1/300

Ｎ
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准教授室

前室

69

4

4

28

15

前室

事務室 教授室

EPS

DS・PS

EPS

DS・PS

事務室

DS・PS

仮眠
当直室共通ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

当直室

仮眠

EPS

154215

81
27

感染管理部

15 15

PS
1 ミーティング室

EV EV

EV

4 1

1

41

1

23

4

10

12

14 177

13

11 16

22

51

56
WC

PS

WC

PS

ＥＶホール

機械室

UP

UP DS

器材室

EV(7)EV(6)

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

PS

DS・PS

ｽﾀｯﾌﾄｲﾚ(女)

EV(3)

EV(4)

EV(5)

EV(予備)

EV(1)

EV(2)

EPS(情報)

ｽﾀｯﾌ通路

廃棄庫

PS

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室

EVホール(4)

PS

廊下(1)

PS

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ
準備室

デイルーム

屋外避難スロープ

UP

階段(1)

EVﾎｰﾙ(1)

EPS

前室

聴力

検査室
物品庫

当直室

(2)

当直室

(1)

③ ①② SK

ｽﾀｯﾌ

休憩室

師長室

EVﾎｰﾙ(2)

EV(10)

PS

病室 病室 病室 病室

屋上

車ｲｽ

上部収納
車ｲｽ

上部収納

物品棚
物品棚

上部収納

ごみ車ｲｽ

物品棚

物品棚 物品棚 車ｲｽ

上部収納

物品棚

上部収納

ｽﾄﾚ 点滴

担
架

上部収納
歩器 車ｲｽ

上
部

収
納

AE
D

ごみ

上部収納

給茶
点

滴
ｽﾄ

ﾚ

上
部

収
納

担
架

車ｲｽ

上部収納

物品棚

車
ｲｽ

上
部

収
納

上
部

収
納

上
部

収
納

４階平面図

多目的

W1.2×H2.1

W
1
.
2
×

H
2
.
1

W
1
.
2
×

H
2
.
1

汚物
処理

免震
EXP.J

6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100

48,800

7
,
2
5
0

9
,
9
5
0

2
,
7
0
0

7
,
2
5
0

2
,
7
0
0

7
,
2
5
0

7
,
2
5
0

7
,
2
5
0

9
,
9
5
0

1
1
,
0
0
0

4
5
,
4
0
0

3
,
9
0
0

3

18

181818

22

3 3 3 3 3 3 3 3

18 18 18 18 18

3 3

18 18

2 2 2 2

2

2

35

3
3535

12

35 3535

3

1

22

11

11

13

14

13

10

12

3 3

33

14

8

7

18

30

17

4

2

2

6

3

1

26

1

3

18

3

18

3

182

4

35

24

3 3

2

18 18

84

711

11

4

10

18

20 15

9

9

22

22

32

22

18

27
3

9

27

51

91

14

29

69

61

16

49

26

7

36

24

60

4

31333

3

20

12

20

421

腰棚

電話台

稼働部

EXP

EPS FL±0

FL-1800

EXP

稼働部

EXP稼働部

EXP稼働部

多目的

IC

IC

廃棄庫

有効

2.4m

有効2.4m

脱衣 脱衣

ｽﾀｯﾌWC

ｽﾀｯﾌWC

USWC

USWC

有効
2.1m

便所

1B

免震EXP.J

EPS

US US

倉庫

空調

機械

洗濯

PS

便所便所

PS

便所便所

PS

便所便所 便所便所

PS

便所便所

1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B1B 1B

ｼｬﾜｰ室

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

DS

（重症）（重症）（重症）（重症）（重症）

ＥＶ
寝台

ＥＶ
非常用

4B

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

便所

4B 4B

器材

4B 4B 4B
1B

便所

PS

屋外
避難

階段

廊下

附室

ＥＶ
非常用

当直室

当直室

DS

倉庫

師長

準備

スタッフ

ステーション

説明室

医員室

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
ﾘﾈﾝ

ＥＶ
ﾎｰﾙ

自学自習

ｽﾀｯﾌ休憩

収納

収納 収納

PS

説明

PS

便所

1B

便所

1B

便所

1B

PS

4B

PS

控室

4B

PS

便所

1B1B

PS
WC

汚物処理 WC

眼科

待合

眼科
診察2

PSPS

診察３

EPS
空調

機械 PS

便所

便所 PSPS

ME
倉庫EPS

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

説明

PSPS

PS

眼科
診察１

廊下

ス
タ
ッ
フ
廊
下

デイルームＥＶ

廊下

ＥＶ
乗用

ＥＶ
乗用

処置室
泌尿器科

計

4B× 8＝32

1B×17＝17

49

一般病棟

泌尿器科

眼科

寝台

附室

渡り廊下

屋内

避難

階段

便所便所便所便所

４階平面図
A3：1/300

Ｎ
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16
EPS

2316
更衣室

PS
132

スキャンセンター16

EV
26 1221216

EV EVＥＶホールPS・DS PS・DS

EPS
161117147

69 25

1 1PS PS
WC WC

4 4 11EPS28 14

入院過去
仮眠仮眠 共通ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ物品庫 カルテ室

当直室当直室1入院過去
カルテ室 PS・DS

2
15 1515 1522 15 42

当直室 当直室説明室 ｽﾀｯﾌﾄｲﾚ(女)
(1)(2)(1) (2)

①③ ② 休憩室SK

ｽﾀｯﾌ通路
EPS

師長室DS・PS
屋外避難スロープ

物品庫EV
EV(3) 廃棄庫

(予備)
EVﾎｰﾙ(1)

EVﾎｰﾙ(2)EV(4)EV(1)

EV(10)階段(1)
EV(2) EV(5)

PS

UP
廊下(1)

準備コーナー

デイルーム ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ廊下

(1)

PS 物品庫
EPS

(情報) (4)

廊下(1)

PS PS PS

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚ

病室

病室 病室

EVホール(4)

EV(6) EV(7)

UP

器材室

担
架

点
滴

ｽﾄ
ﾚ

上
部

収
納

ごみ

上部収納

給茶 AE
D

歩器 車ｲｽ

上部収納上
部

収
納

車
ｲｽ

上
部

収
納

担
架

ｽﾄﾚ 点滴

上部収納 上部収納

車ｲｽ ごみ

物品棚物品棚

上部収納

車ｲｽ物品棚物品棚

物品棚 物品棚 車ｲｽ

上部収納

物品棚

上部収納

車ｲｽ

上
部

収
納

上
部

収
納

足洗

５階平面図

多目的

W1.2×H2.1

W
1
.
2
×

H
2
.
1

W
1
.
2
×

H
2
.
1

汚物
処理

免震
EXP.J

6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100

48,800

7
,
2
5
0

9
,
9
5
0

2
,
7
0
0

7
,
2
5
0

2
,
7
0
0

7
,
2
5
0

7
,
2
5
0

7
,
2
5
0

9
,
9
5
0

1
1
,
0
0
0

4
5
,
4
0
0

3
,
9
0
0

181818181818

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18 18 18 18 18

3 3

18 18

2 2 2 2 2

2

2

35

3

3

3535

3

35 3535

1

1

35

11

11

22

2

2

13

14

13

15

20 20

10

12

3 3

33

14

30

17

8

7

18

2

12

4

22

3

26

6

18

3 3

18
1

3

1818

3

12

4 8

711

34

11

23 2

22

9

1520

15

22

3

51

91

29

18

69

33

50

61

26

16

7

4

24

63

203

20

12

3

4

49

20

425

腰棚

電話台

稼働部

EXP

EPS FL±0

FL-2050

EXP

稼働部

EXP稼働部

EXP稼働部

有効2.4m

多目的

IC

IC

廃棄庫

有効
2.4m

USWC

ｽﾀｯﾌWC

ｽﾀｯﾌWC

脱衣 脱衣

有効
2.1m

USWC

廊下

倉庫

免震EXP.J

EPS

US US

倉庫

空調

機械

洗濯

便所便所

PS

便所便所

PS

便所便所

PS

便所便所

PS

便所便所 便所便所

PS

便所便所

1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B1B 1B

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

（重症）（重症）（重症）（重症）（重症）

ＥＶ
寝台

ＥＶ
非常用

ＥＶ
ﾎｰﾙ

4B4B

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

便所

4B 4B

器材

4B 4B 4B
1B

PS

屋外
避難

階段

附室

ＥＶ
非常用

1B

DS

当直室

当直室

DS

ｼｬﾜｰ
介助

倉庫

介助
ｼｬﾜｰ

師長

準備

スタッフ

ステーション

説明室

医員室

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
説明室

処置室

自学自習

ｽﾀｯﾌ休憩

ﾘﾈﾝ

PS 収納

収納 収納

PS

PS

説明

1B

便所

1B

便所 便所

1B1B

便所

PS

PS
WC

汚物処理 WC

PS

PS

EPS
空調

機械

PS

PS

PS

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

倉庫

EPS

PSPS

ス
タ
ッ
フ
廊
下

廊下

デイルームＥＶ

ＥＶ
乗用

ＥＶ
乗用

計

4B× 7＝28

1B×20＝20

48

一般病棟

整形外科

廊下

寝台

附室

渡り廊下

屋内

避難

階段

便所便所便所 便所

便所

５階平面図
A3：1/300

Ｎ
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EPS

DS・PS

仮眠

当直室

DS・PS

EPS

トイレ

共通ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

DS・PS

DMAT研修

活動支援室 (備蓄)

EPS

1611

108

1714

41

46

15 22 15 42 151515

16

トイレ
2

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室(3)

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室(1)

男子更衣室

教員控室

事務室

資料室

共用倉庫

5

12

2
PS

女子更衣室

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室(2)
兼救護室 (1)

仮眠

当直室

(2)

助産実習 助産実習

PS

WC

PS

WC

1

1 4

1

1439

24

12

11

7

23

EV

EV

EVＥＶホール

当直室 ｽﾀｯﾌﾄｲﾚ(女)当直室説明室

(2) (1)
ｽﾀｯﾌ(2)(1)

③ SK② ① 休憩室

ｽﾀｯﾌ通路(1)
EPS

師長室DS・PS
屋外避難スロープ

廃棄庫 物品庫EV
EV(3)

(予備)

EVﾎｰﾙ(2)EV(1) EV(4)
EVﾎｰﾙ(1)

EV(10)
階段(1)

EV(2) EV(5)

PS

UP

ｽﾄﾚｯﾁｬｰ

準備コーナー

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ
デイルーム

物品庫

PS
EPS

(情報)

廊下(1)

PSPSPS

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

病室 病室 病室 病室 病室

EV(6) EV(7)

UP

器材室

EVホール(4)

バルコニー

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

物品棚

物品棚 物品棚

上部収納

物品棚 物品棚

車ｲｽ

物品棚

上部収納

点滴ｽﾄﾚ 車ｲｽ ごみ

上部収納

物品棚

上部収納
歩器 車ｲｽ

上
部

収
納

担
架

車
ｲｽ

上
部

収
納

車ｲｽ

上部収納

担
架

点
滴

ｽﾄ
ﾚ

上
部

収
納

ごみ

上部収納

給茶 AE
D

上
部

収
納

上
部

収
納

PT

PT

PT

６階平面図

多目的

ｽﾀｯﾌ
WC

介助
WC 準備
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.
1
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.
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汚物
処理

汚物
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免震
EXP.J
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2
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18 18 18 18 18 18 18 18 18
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18 18

2 2 2 2 2

35

3

3535
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3
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35
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6

84
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35 35
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16
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腰棚

電話台

稼働部

EXP

EPS FL±0

FL-2300

EXP

稼働部

EXP稼働部

EXP稼働部

多目的

IC

IC

廃棄庫

有効
2.4m

有効2.4m

脱衣 脱衣

USWC

USWC

ｽﾀｯﾌWC

ｽﾀｯﾌWC

有効
2.1m

便所便所

PS

便所便所

PS

便所便所

PS

便所便所

PS

便所便所 便所便所

PS

便所便所

1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B1B 1B

ｼｬﾜｰ室

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

（重症）（重症）（重症）（重症）（重症）

免震EXP.J

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

4B

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

4B 4B

1B
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